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         ЛЕГЕНД:

         Веншно осветително тяло тип МХЛ/МН
         70 вт; 220 в, монтирано на стълб INDIRECT
          3.5 м и вградена лум. лампа 36в,220 в
         стълба за излъчване светлина през
         отворите на стълба

        Луна за вграждане в земя, тип GL70,
        220 в ,МХЛ лампа 70
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Влагозащитена камера
 с фарифокален обектив

Дигитален видео рекордер

Кабел комбиниран FTP +
2х0.75
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СЪГЛАСУВАЛИ СПЕЦИАЛИСТИ
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инж. ГЕОРГИ СТОЯНОВ

"СПОРТ ИНВЕСТ- ПАНАГЮРИЩЕ" ООД

mail:  tebix@tebix.bg

гр.Пазарджик ул."С.Врачански" 1Б
тел.034/446578  факс 034/446577

"ТЕБИКС" ЕООД

Видео наблюдение

Кабел захранващ  СВТ 4*2.5

Кабел оптичен 4 влакна

4 ch

8 ch


